
 
 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,                                                    

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

∆ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,  

ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
(ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ) 

 

 
ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε την επιλεξιµότητα των αντλιών 

θερµότητας στα πλαίσια του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’ 
Οίκον».  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Την υπ’ αριθµ. 6939/26.11.2009 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής περί διορισµού 
Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ 505 ΥΟ∆∆). 

2. Την µε Α.Π. ∆15/Α/Φ19/οικ.1411/20.01.2012 Απόφαση του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε θέµα: «Μεταβίβαση στο 
Γενικό Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, στους Προϊσταµένους 
των Γενικών ∆ιευθύνσεων, στους Προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων και 
Υπηρεσιών, στους Προϊστάµενους Τµηµάτων της Γενικής Γραµµατείας 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, στον Προϊστάµενο και στους 
Προϊσταµένους Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Εφαρµογής 
δράσεων στους τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιµατικής 
Αλλαγής, του δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» (ΦΕΚ 
54/Β/24.01.2012) 

3. Την υπ’ αρίθµ. ΦΒ1/Ε2.1/244/6/05.01.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής για την Προκήρυξη του προγράµµατος «Εξοικονόµηση 
κατ’ Οίκον», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΦΕΚ Β’ 
54/26-01-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις µε Α.Π. 
ΦΕ2.1/4591/241/28.2.2011 (ΦΕΚ Β’ 324/01-03-2011), Α.Π. 
Φ.Ε.2.1/9609/564/21.04.2011 (ΦΕΚ Β’ 909/20.05.2011), Α.Π. 
ΦΒ1/Ε2.1/12300/667/25.05.2011 (ΦΕΚ Β’ 1180/09.06.2011) και Α.Π 
ΦΒ1/2.1/5332/238 (ΦΕΚ Β’ 675/07.03.2012) όµοιες αποφάσεις, και ειδικότερα 
το Κεφάλαιο 3 του Οδηγού Εφαρµογής του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’ 
Οίκον», σχετικά µε τις επιλέξιµες παρεµβάσεις, όπου στην κατηγορία “3. 
Αναβάθµιση συστήµατος θέρµανσης και συστήµατος παροχής ζεστού νερού 

Ταχ. ∆/νση : Λεωφ. Μεσογείων 119 
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Γ. Κωνσταντινοπούλου 
Τηλ. : 210 - 69.69 105 
Fax : 210 – 69.69.460 
Ε-mail :  konstantinopouloug@eka.ypeka.gr 

              Αθήνα,  27 ∆εκεµβρίου 2012 
              Α.Π.: ΦΕ2.1/25654/1231  
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χρήσης”, συµπεριλαµβάνονται στις επιλέξιµες δαπάνες τα κεντρικά συστήµατα 
θέρµανσης που λειτουργούν κυρίως µε την αξιοποίηση ανανεώσιµης πηγής 
ενέργειας, Α.Π.Ε. (π.χ. καυστήρας βιοµάζας, αντλίες θερµότητας, ηλιοθερµικά 
συστήµατα, κλπ.). 

4. Το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/4-6-2010) "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής 
και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής" και ειδικότερα το άρθρο 10, παράγραφος 2 
αυτού: «Πριν από την έναρξη ανέγερσης όλων των νέων κτιρίων, ανεξαρτήτως 
επιφάνειας, πρέπει να εκπονείται και να υποβάλλεται στην αρµόδια 
Πολεοδοµική Υπηρεσία µελέτη, που συνοδεύει τη µελέτη της παραγράφου 1 
του άρθρου 3 και η οποία περιλαµβάνει την τεχνική, περιβαλλοντική και 
οικονοµική σκοπιµότητα εγκατάστασης τουλάχιστον ενός από τα εναλλακτικά 
συστήµατα παροχής ενέργειας, όπως αποκεντρωµένα συστήµατα παροχής 
ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, συµπαραγωγή 
ηλεκτρισµού και θερµότητας, συστήµατα θέρµανσης ή ψύξης σε κλίµακα 
περιοχής ή οικοδοµικού τετραγώνου, καθώς και αντλίες θερµότητας των 
οποίων ο εποχιακός βαθµός απόδοσης (SPF) είναι µεγαλύτερος από 1,15x1/η, 
όπου η ο λόγος της συνολικής ακαθάριστης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
προς την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2009/28/ΕΚ. Μέχρι να 
καθορισθεί νοµοθετικά η τιµή του η, ο SPF πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 
3,3.» 

5. Το γεγονός ότι στην παρούσα φάση δεν έχουν καθοριστεί οι κατευθυντήριες 
γραµµές για τον προσδιορισµό της τιµής του SPF, καθιστώντας µη εφαρµόσιµη  
την απαίτηση για αντλίες θερµότητας µε SPF άνω του 3,3. 

6. Το παράρτηµα Α 49 της ΤΟΤΕΕ 20701−1/2010, όπως συµπληρώθηκε και 
ισχύει (ΦΕΚ 1413/30-04-2012), όπου αναφέρεται: «Επειδή η εκτίµηση του 
µέσου εποχικού συντελεστή απόδοσης SPF, όπως αναφέρεται παραπάνω, δεν 
είναι εύκολη, για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου 
λαµβάνεται, κατά τη µελέτη ή την επιθεώρηση, ο ονοµαστικός συντελεστής 
απόδοσης  COP.»  

7. Την ανάγκη παροχής διευκρινήσεων για την ορθή εφαρµογής του 
Προγράµµατος, καθώς το Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον» είναι σε 
εξέλιξη. 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον 
κρατικό προϋπολογισµό. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Ότι επιλέξιµες αντλίες θερµότητας για το Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ΄ Οίκον» 
είναι οι γεωθερµικές αντλίες θερµότητας που εξ’ ορισµού αποτελούν αντλίες 
θερµότητας Α.Π.Ε. καθώς και κεντρικά συστήµατα αντλιών θερµότητας 
αέρος/νερού που ικανοποιούν τις ελάχιστες τιµές του συντελεστή απόδοσης 
θέρµανσης (COP) όπως τίθoνται από την Απόφαση 2007/742/ΕΚ της Επιτροπής 
της 9ης Νοεµβρίου 2007.  
Έτσι επιλέξιµες αντλίες θερµότητας για το Πρόγραµµα είναι: 
 
- Κλειστά Συστήµατα Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας - Μείγµα αντιψυκτικού 

υγρού και νερού / νερού (Brine/Water)  

- Συστήµατα Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας νερού / νερού (water/water) 

- Γεωθερµικές Αντλίες Θερµότητας άµεσης εκτόνωσης DX (Direct exchange 
ground coupled to water) 
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- Αντλίες Θερµότητας αέρα / νερού (air/water) που πληρούν τις απαιτήσεις του 
παρακάτω πίνακα, µετρηµένες από πιστοποιηµένο εργαστήριο σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΝ 14511: 

 

Ελάχιστος COP Ελάχιστος COP 
Τύπος αντλίας 
θερµότητας: 

Πηγή/ 
καταβόθρα 
θερµότητας 

Εξωτερική 
µονάδα (oC) 

Εσωτερική 
µονάδα (oC) Ηλεκτροκίνητη 

αντλία 
θερµότητας 

Αεριοκίνητη 
αντλία 

θερµότητας 

Θερµοκρασία 
στην έξοδο: 35 

3,10 1,36 

αέρα/νερού 

Θερµοκρασία 
ξηρού βολβού 
στην είσοδο:2 

Θερµοκρασία 
υγρού βολβού 
στην είσοδο: 1 

Θερµοκρασία 
στην έξοδο: 45 

2,6 1,14 

 
Για τις ανάγκες του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση Κατ΄ Οίκον» και για τη 
διευκόλυνση των πολιτών και των προµηθευτών, δηµιουργείται Μητρώο 
Επιλέξιµων Αντλιών Θερµότητας, στο οποίο θα τηρούνται τα είδη και τα στοιχεία 
των αντλιών που θεωρούνται επιλέξιµες για το Πρόγραµµα µε βάση τα παραπάνω 
κριτήρια.  
Η επιλογή και η καταχώρηση των αντλιών στο Μητρώο γίνεται από την ΕΥΣΕ∆ 
ΕΝ/ΚΑ του ΥΠΕΚΑ, µετά από σχετική αίτηση του προµηθευτή, η οποία συνοδεύεται 
από τα απαραίτητα πιστοποιητικά από κατάλληλο εργαστήριο (διαπιστευµένο κατά 
ISO 17025) εναλλακτικά µε βάση δήλωση του κατασκευαστή των αντλιών 
θερµότητας, στην οποία αναφέρεται ο τύπος της αντλίας θερµότητας 
(ηλεκτροκίνητη/αεριοκίνητη) και οι συντελεστές απόδοσης θερµότητας (COP) στις 
συνθήκες που ζητούνται, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 14511, καθώς και τα 
στοιχεία του πιστοποιητικού. Το Μητρώο είναι ανοιχτό προς συµπλήρωση και θα 
ανανεώνεται συνεχώς όποτε κατατίθενται αιτήσεις από κατασκευαστές/ 
προµηθευτές για νέες επιλέξιµες αντλίες θερµότητας.  
Το Mητρώο θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράµµατος και θα κοινοποιείται 
στους συνεργαζόµενους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς.  
 
Οι αιτήσεις των προµηθευτών/κατασκευαστών κατατίθενται: 

α) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: eysed@eka.ypeka.gr ή  

β) εγγράφως στη διεύθυνση: Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526, ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ 
Υπουργείο Περιβάλλοντος. 

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Για όλες τις αντλίες θερµότητας: 

Πιστοποιητικό CE 

2. Για τις αντλίες θερµότητας αέρα/ νερού 

� Πιστοποιητικό από κατάλληλο εργαστήριο (διαπιστευµένο κατά ISO 17025) 
στο οποίο αναφέρεται ο τύπος της αντλίας θερµότητας (µονοβάθµια ή 
inverter) και οι συντελεστές απόδοσης θερµότητας (COP) στις συνθήκες 
που ζητούνται, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 14511. 

ή εναλλακτικά 

� 2. ∆ήλωση του κατασκευαστή των αντλιών θερµότητας, στην οποία 
αναφέρεται ο τύπος της αντλίας θερµότητας (µονοβάθµια ή inverter) και οι 
συντελεστές απόδοσης (COP) στις συνθήκες που ζητούνται, σύµφωνα µε το 
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πρότυπο ΕΝ 14511, στην οποία θα αναφέρονται και τα στοιχεία του 
πιστοποιητικού.  

Για τις µονοβάθµιες αντλίες θερµότητας η τιµή του COP θα πρέπει να δίνεται στο 
100% της ισχύος τους, ενώ για τις αντλίες τύπου inverter, λόγω της διαφορετικής 
τεχνολογίας, η τιµή του COP µπορεί να δίνεται σε οποιαδήποτε τιµή της ισχύος. 

 
 

 Ο Γενικός Γραµµατέας Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής 

 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης 
 

 
 
 
 
 
Συνηµµένα: 
Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση για αντλίες θερµότητας 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή:  
 
� Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
� Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
� Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
� ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ (2) 

 
Κοινοποίηση:  
�  ΕΤΕΑΝ Α.Ε. (τ. ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) 
�  ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 
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Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ)  

και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας – Στερεάς – Ηπείρου, Αττικής µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
  

 

 

 
 
 
 
 

Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση 
για αντλίες θερµότητας 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,  

ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ) 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Η/Οι κατωτέρω αναφερόµενη/ες αντλία/ες θερµότητας έχει/ουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον πίνακα: 

Είδος αντλίας θερµότητας  

(ηλεκτροκίνητη/ αεριοκίνητη) 

Τεχνολογία  

(µονοβάθµια / inverter) 

Συντελεστής απόδοσης 
θερµότητας (COP) 

   

    

Η τιµή του συντελεστή απόδοσης θερµότητας (COP) για κάθε αντλίας θερµότητας έχει µετρηθεί και πιστοποιηθεί 
σύµφωνα µε το πρότυπο EN 14511, από διαπιστευµένο κατά ΕΝ 17025 εργαστήριο.  

Στοιχεία Πιστοποιητικού: 

Ηµεροµηνία: ………………………………………………… 

Αριθµός: ……………………………………………………… 

Εργαστήριο: ………………………………………………… 

                                                                                                                                                             (4) 
Ηµεροµηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η ∆ηλ. 

 
 
 
 

(Υπογραφή) 

Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
Αναγράφεται ολογράφως.  
«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην 
πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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